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Prima dell’installazione e messa in funzione

Attenzione! | tubi d’alimentazione devono essere sciacquati con cura prima dell'installazione del dispositivo, in modo che non
rimangano trucioli, residui di saldatura o canapa, o altre impurita all'interno dei tubi. Attraverso tubazioni non sciacquate a fondo
o attraverso la rete idrica generale, nel dispositivo possono entrare corpi estranei in grado di danneggiare guarnizioni/o-ring. Si
raccomanda pertanto di dotare anche I'impianto generale di filtri.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Blocco di sicurezza a 38°C

- Temperatura min. di esercizio 3°C - consigliata 15°C. - FREDDA

- Temperatura max di esercizio 80°C - consigliata 65°C. - CALDA

- Differenziale termico consigliato 50°C

- Sistema di sicurezza con blocco dell’erogazione in caso di
mancanza di una delle due acque

- Pressione massima d’esercizio 5 bar

- Pressione d’esercizio consigliata 3 bar (in caso di pressione
dell'acqua superiore ai 5 bar si consiglia I'installazione di riduttori
di pressione)

- Per garantire il funzionamento ottimale del prodotto & importante
che le pressioni in ingresso (acqua calda e acqua fredda) siano
bilanciate con una differenza di pressione non superiore a Ap 0,5
bar

EUNZIONAMENTO:

- Sia con scaldabagni a gas che elettrici ad accumulo
- Impianti centralizzati

- Caldaie murali

- Filtri per il trattenimento delle impurita

Attenzione: consultare il proprio idraulico di fiducia per la
scelta del dispositivo di riscaldamento dell’acqua piti idoneo.

Before installation and setting to work

Attention! The feeding pipes have to be rinsed carefully before the installation of the device so that there won't remain shavings,
sealing or hemp residues, or other impurities inside the pipes. Through pipes not thoroughly rinsed or through the general water
network, in the device foreign bodies can enter that could damage gaskets /o-ring. So filters should be installed also on the

general system.

TECHNICAL FEATURES:

- Safety lock at 38°C

- Minimum working temperature 3°C - recommended 15°C -
COLD

- Maximum working temperature 80°C - recommended 65°C -
HOT

- Recommended thermal differential 50°C

- Safety system with flow stop in case of lack of one of the two
waters

- Maximum working pressure 5 bar

- Recommended working pressure 3 bar (in case of water pressure
higher than 5 bar it is recommended to install pressure reducers)

- To ensure that the product operates optimally, it is essential
that the inlet pressures (hot and cold water) are balanced with a
pressure difference of no more than a Ap of 0.5 bar

OPERATION:

- Either with gas or electric accumulation boilers
- Centralised systems

- Wall boilers

- Filters for impurity holding

Warning: contact the plumber for the choice of the best
water heating device.

Avant l'installation et la mise en fonction

Attention! Les tuyaux d’alimentation doivent étre rincés avec soin avant l'installation du dispositif, de sorte que ils ne restent
pas de copeaux, des restes de soudage ou de chanvre, ou d’autres impuretés a l'intérieur des tuyaux. A travers les conduites
non rincées a fond ou a travers le réseau hydrique général, dans le dispositif peuvent entrer des corps étrangers @ méme de

détériorer les gaines/o-ring.On recommande ainsi d’installer des filtres également sur le systeme général.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Bloc de sécurité a 38°C

- Température min. d’exercice 3°C - conseillée 15°C - FROIDE

- Température max. d’exercice 80°C - conseillée 65°C - CHAUDE

- Différentiel thermique conseillé 50°C

- Systeme de sécurité avec le bloc de la distribution en cas de
manque d'une des deux eaux

- Pression maximum d’exercice 5 bar

- Pression d’exercice conseillée 3 bar (en cas de pression de I'eau
supérieure aux 5 bar nous conseillons l'installation de réducteurs
de pression)

- Pour garantir un fonctionnement optimal du produit, il est
important que les pressions d'entrée (eau chaude et eau froide)
soient équilibrées avec une différence de pression ne dépassant
pas Ap 0,5 bar

FONCTIONNEMENT:

- Soit avec des chauffe-eaux a gaz, électriques a accumulation
- Installations centrales

- Chaudiéres au mur

- Filtres pour la rétention des impuretés

Attention: consulter le plombier pour le choix du dispositif de
réchauffement de I'eau le plus approprié.
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Vor der Installation und Inbetriebnahme

Achtung! Bevor die Vorrichtung zu installieren, bitte spiilen Sie die Zuleitungsréhre sorgfaltig aus, um alle Spannen, Schweil3-
und. Hanfrickstande bzw. alle Verunreinigungen vom Inneren der Réhre zu entfernen. Durch nicht sorgfaltig gesplilte
Rohrleitungen bzw. durch das allgemeine Wassernetz kdnnen Fremdkdrper in den Korpen eintreten, die die Dichtungen bzw. die

O-Ringe beschadigen kénnen. Es ist dann empfehlenswert, die allgemeine Anlage mit Filtern auszustatten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Sicherheitsblockierung bei 38°C

- Minimale Betriebstemperatur 3°C - empfehlenswert 15°C - KALT

- Maximale Betriebstemperatur 80°C - empfehlenswert 65°C -
WARM

- Empfohlenes Thermodifferential 50°C

- Sicherheitssystem zum Unterbrechen der Wasserabgabe, sollte
eine der beiden Wasserzuleitungen ausfallen

- Maximaler Betriebsdruck 5 bar

- Empfohlener Betriebsdruck 3 bar (sollte der Wasserdruck einen
Wert von 5 bar tiberschreiten, empfiehlt es sich Druckminderventile
zu installieren)

- Um einen optimalen Betrieb des Produkts zu gewahrleisten, ist
es wichtig, dass die Eingangsdriicke (Warm- und Kaltwasser) mit
einer Druckdifferenz von héchstens Ap 0,5 bar ausgeglichen sind

FUNKTIONSTATIGKEIT:

- Sowohl mit Gasbadeofen, als auch mit elektrischen
HeiRwasserspeichern

- Zentralisierte Anlagen

- Wandheizkessel

- Filter zum Zurlickhalten von Verunreinigungen

Achtung: zur Wahl der best anpassenden
Wasserheizvorrichtung, bitte wenden Sie sich an lhren
Vertrauensinstallateur.

Antes de la instalacién y la puesta en funcién

jCuidado! Los tubos de alimentacion tienen que ser enjuagados escrupulosamente antes de instalar el dispositivo de manera
que no haya virutas, residuos de soldadura o cafiamo u otras impurezas al interior de los tubos. A través de los tubos no
perfectamente enjuagados o de la red hidrica general pueden entrar en el dispositivo unos cuerpos extrafios que pueden dafiar

guarniciones/o-rings. Les recomendamos por lo tanto que instalen los filtros en la planta general también.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Bloqueo de seguridad a 38°C

- Temperatura min. de ejercicio 3°C - recomendada 15 °C - FRIA

- Temperatura max. de ejercicio 80°C - recomendada 65°C -
CALIENTE

- Diferencial térmico recomendado 50°C

- Sistema de seguridad con bloqueo de seguridad en caso de falta
de una de las dos aguas

- Presién maxima de ejercicio 5 bar

- Presion de ejercicio aconsejada 3 bar (en caso de presion del agua
superior a los 5 bar, les aconsejamos instalar unos reductores de
presion)

- Para garantizar un funcionamiento ¢ptimo del producto, es
importante que las presiones de entrada (agua caliente y agua fria)
estén equilibradas con una diferencia de presién no superior a Ap
0,5 bar

EFUNCIONAMIENTO:

- Con calderas tanto de gas como eléctricos por acumulacion
- Instalaciones centralizadas

- Calderas murales

- Filtros para la retencién de las impurezas

Cuidado: 1l con su f 0 para elegir el
dispositivo de calefaccién del agua mds adecuado.

[Nepen ycTaHOBKOW U Ha4anom UCNONb30BaHUSA

BHumaHue! Mepen ycTaHOBKOW CMecuTenst HeobXoAMMO TLATeNbHO MPOMbITb BOAOMPOBOAHbIE TPYObl, YTOOLI B HUX He
oCTaBanuchb CTPYXKa, LUNaK oT CBapkuW, NEH WU Apyrue NoCTOPOHHWE Tena. Yepes nioxo NpoMbiTbie BOAONPOBOAHbIE TPYObI
1nu Yepes o061yt BOAONPOBOAHYIO CETb B CMECUTENb MOTYT NOMAaCTb MOCTOPOHHWE Terna, CNocoGHbIE MOBPEANTb YNMOTHEHUS 1
YNNOTHUTESbHbIE KorbLa. M03ToMy, PEKOMEHAYETCA OCHACTUTL hUNbTPaMu Takke 1 0BLLYyI0 cucTemy.

TJEXHWYECKWUE XAPAKTEPUCTUKW:
- MNpepoxpaHuTenbHOe orpaHuyeHne Temnepatypbl Ha 38°C
- MuHumansHas paboyas Temnepatypa 3°C - pekomeHgoBaHHas 15°C

PABOTA:
- Kak ¢ rasoBbIM1 BOAOHarpesaTensMm, Tak u ¢
3MEKTPOBOAOHATPEBATENAMU HAKONUTENBHOIO TUNa

- XONOaHAA
- MakcumaneHas paboyasi Temnepatypa: 80°C - ekomeHaoBaHHast 65°C

- LleHTpaJ'IIAaDBaHHbIe CUCTEMbI
- HacTeHHble koTnbl

- FTOPAYAA - GUNbTPbI-NOBUTENN ANS YAEPXaHUS 3arpsi3HEHHOCTN

- PekomeHnpyemas pasnuua temnepatypbl: 50°C

- MpepoxpaHnTenbHast cucTeMa C NepekpbITUEM NOAAYM B Crlyyae Bi 0ns ebi6op pu200d ped
OTCYTCTBUSI XONOAHON UMW ropsivyein BoAb! J: 800b! 7] K Yy y.

- MakcumanbsHoe paGoyee aaenexue: 5 6ap

- PekomeHfoBaHHoe paboyee aaBnexne 3 Gap (B cnyyae AaBneHus
BOZbI, NpeBbiatoLero 5 6ap, pekoMeHayeTcs yCTaHoBKa pefyKTopoB
naBrexns)

- ﬂ,]‘lﬂ obecrneyeHus: onTUManbHOM paGOTbI u3genusa  BaxHo, 4TOGbI
3HayYeHUs AaBrieHust Ha Bxofe (ropsiyelt U XOnoAHOW BOAbl) Obinu
CGaJ‘IaHCVIpDBaHbI, npu 3aToOM pasHuua 3Ha4YeHU He JoMKHa npesbllWaTe
Ap 0,5 6ap
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Mpiv a1ro TNV EYKATAOTAON KAl EVA| NG AsIToupyia

MNpoooxn! O cwArveg Tpopodoaiag TTPETTEI VA EETTAEVOVTAI TIPOOEXTIKG TTPIV OTTO TNV £YKATAOTACN TNG UTTATOPIOG TTPOKEINEVOU
va armo@euxBei n TTapoudia YnypaTwy, UTTOAEINPNATWY OUYKOAANTIKAG ouadiag i oTouTrioU, /i GAAwV akaBapoiwy PEoa OTOUG
owAfveg. Méoa atréd OxI TéAEia kaBapIopévoug CWARVEG i péoa aTTd TO YEVIKO BIKTUO TTAPOXAG VEPOU, OTNV PTTaTApIa PTTOPET vVal
EI0XWPACOUV EEVa OWPATA T OTTOIa UTTOPOUV Va TTIPOKAAECOUV {nuIG aTa TTapeUBUoHaTa / oToug dakTUAIOUG KUKAIKAG SIATOMNG.
‘ETo1 Aoirév Ba TpéTrel va ToTToBeTNB0oUV QIATpa OTO YEVIKO oUOTNHA.

TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA:

- EpmrAokr) aogaleiag otoug 38°C

- EAdyiotn Beppokpaaia Aeitoupyiag 3°C - ouvioTwpevn 15°C - KPYO

- MéyioTn Bepuokpaaia Aeitoupyiag 80°C - ouvioTwpevn 65°C -
ZEZXTO

- ZuvioTwHevo Beppikd Siagopikd 50°C

- Z00TNHa a0QaAEIag PE EPTTAOKT TNG TTAPOXIG OE TTEPITITWON
arouciag Tou evog amd Ta dUo vepd

- MéyioTn Tieon Asitoupyiag 5 bar

- ZuvioTwyevn Trieon Aeimoupyiag 3 bar (o€ TepiTTwon TiEong Tou
vepoUu peyaAlTepn ammé 5 bar ouvioTdTal n TOTTOBETNON HEIWTAPWY
Trieong)

- Na v e§ao@alion Tng BEATIOTNG AeiToupyiag Tou TIPOi6GVTOG, OI
€10epXOUEVEG TTETEIG (CEOTO VEPS KAl KPUO VEPOS) EIVAI ONUAVTIKG VO
e€looppoTrolvTal pe Siagopd Trieong 61 Tavw atd Ap 0,5 bar

AEITOYPIIA:

- Eite pe Beppooipwveg agpiou €iTe He NAEKTPIKOUG TUCTWPEUCNG
- KevTpikég povadeg

- \éBnTeG TOIXOU

- ®iATpa yia TNV CUYKPATNON TwV aKabBapoiwyv

lMpoooxr: oupBouA iTe TOV USPAUAIKG TNS umIoTOOUVNS OAS
yia tnv emAoyn TG mo karGAAnAng Sidraéng 6ipuavang rou
vepou.
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Contenuto della confezione:

A - Piastra di fissaggio

B - Viti di fissaggio piastra

C - Indicatori per utenze collegate

D - Kit prolunga

E - Piastra in finitura

F - Fermo di regolazione della temperatura
G - Maniglia di comando

H - Maniglia per regolazione temperatura

Package content:
A - Fastening plate

B - Plate fastening screws

C - Indicators for connected users

D - Extension set

E - Finish plate

F - Temperature adjustment stop

G - Control handle

H - Handle for temperature adjustment

Contenu de I’emballage:
A - Plaque de fixation

B - Vis de fixation plaque

C - Indicateurs pour points d'utilisation connectés
D - Jeu rallonge

E - Plaque en finition

F - Arréts de réglage de la température

G - Poignée de commande

H - Poignée réglage température

Inhalt der Verpackung:
A - Befestigungsplatte

B - Befestigungsschrauben fiir die Platte

C - Anzeiger fir die angeschlossenen
Abnahmevorrichtungen

D - Bausatz Ansatzstlck

E - Abschlussplatte

F - Feststellvorrichtung fir die
Temperatureinstellung

G - Steuergriff

H - Griff zur Temperatureinstellung
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Contenido de la caja:

A - Placa de fijacion

B - Tornillos de fijacion plancha

C - Indicadores para las lineas de usuario
conectadas

D - Juego extension

E - Placa de acabado

F - Retén de regulacién de la temperatura

G - Maneta de mando

H - Maneta para la regulacién de la temperatura

ConepxumMoe ynakoBKu:
A - KpenexHas nnactuHa

B - KpenexHble BUHTbI NNacTuHbI

C - YkazaTenu Ans NoAKMYEHHbIX
nonb3oBaTenbCKUX NIMHUIA

D - KomnnekT yanuuutens

E - lekopaTvBHag nnactuHa

F - PerynnupoBo4HbIi cTONOp TemnepaTtypbl

G - Pyuka ynpaBneHusi

H - PerynupoBoyHasi pyyka Temneparypbl

MNepiexOuEVO CUOKEVATIAG:

A - TIAGKka oTepéwang

B - Bideg oTepEéwaong TTAAKag

C - A€iKTEG yIO OUVOEBUEVEG XPNOEIG
D - Kit poékTaong

E - MNMAdka @ivipiopatog

F - Z101r pUBUIONG TNG Beppokpaaiag
G - AaBn evioAng

H - AaBn yia puBuion Beppokpaaiag

AEAE:

- [EE R

- BB T

- CERM R

- INKE

- R

- L T T AR BUE
- PEHEITH

= MR T AR

Mmoo O W=

[==iepRies)
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Fig. 2
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Fig. 4
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Fig. 8a
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(L] N

Legenda - Legend - Légende - Erlduterung - Leyenda - O603HaueHus - Yrouvnua - E4)

GETTO PIOGGIA - RAIN JET - JET PLUIE - BERIESELUNGSSTRAHL -
CHORRO LLUVIA - AOXKAb - TZET BPOXHZ - 7KK i

GETTO NEBULIZZATO - ATOMIZED JET - JET ATOMISE - SPRUHSTRAHL
- CHORRO NEBULIZADO - PACTIBIJIEHUE - PI¥H KATAIONIZMOY -

BOCCA DOCCIA A CASCATA - CASCADE SHOWER OUTLET -
BOUCHE DOUCHE CASCADE - AUSLAUF DER KASKADENDUSCHE -
CANO DUCHA DE CASCADA - U31nB AYILIA C BOOOMNALOM -
3TOMIO NTOYS KATAPPAKTH - /#1iMHk s

SOFFIONCINO LATERALE - SMALL LATERAL SHOWER HEAD -
POMME DOUCHE LATERALE PETITE - SEITLICHER BRAUSEKOPF -
POMO DE DUCHA LATERAL - EOKOBAS IYILIEBAST JIEVIKA -
MAEYPIKOS ®YSHTHPAS - Jij DgEH#

LAVA PIEDI - FOOT SPA - LAVE PIEDS - FUBWASCHE -
LAVA-PIES - ®OPCYHKA AJ151 HOI - [TAYZIMO TOAIQN - JE#Ik

DOCCETTA - HANDSHOWER - DOUCHETTE - HANDBRAUSE -
DUCHA-TELEFONO - 1YLl - NTOYSAKI - FF7EN

BOCCA VASCA - TUB OUTLET - BOUCHE BAIGNOIRE - AUSLAUF FUR DIE
BADEWANNE - CANO BANERA - HAOJIHUTESb BAHHbI -
STOMIO MIIANIEPAS - JBHT KM

HEPOWX@®E
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Installazione degli indicatori di utenza

Fig. 8 - Installare sulla piastra di finitura gli indicatori di utenza contenuti nella confezione. La scelta
dell'indicatore da applicare ¢ riferita alla tipologia di utenza collegata e va applicato nella corrispettiva
posizione di connessione della suddetta utenza.

IMPORTANTE: consultare la legenda riportata nelle pagine seguenti per individuare il corretto simbolo
da applicare sulla piastra di finitura.

ATTENZIONE! Nel caso vengano collegate al prodotto solo 2, 3 0 4 utenze & necessario applicare sulla
piastra di finitura, in corrispondenza delle uscite non utilizzate, gli indicatori neutri (cioé privi di simboli
grafici).

Fig. 9 - Nel caso sia necessario togliere e/o cambiare gli indicatori di utenza ¢ indispensabile individuare
sul retro della piastra di finitura il foro corrispondente all'indicatore da togliere. Inserendo poi un qualsiasi
oggetto nel foro si pud, con una semplice pressione, togliere I'indicatore di utenza desiderato.

Installation of user indicators

Fig. 8 - Install on the finish plate the user indicators contained in the package. The choice of the indicator
to apply refers to the kind of user connected and is applied in the corresponding connection position of
the above user.

IMPORTANT: read the legend in the following pages to identify the proper symbol to apply on the finish
plate.

WARNING! If only 2, 3 or 4 users are connected to the product apply on the finish plate, in correspondence
with the unused outlets, the neutral indicators (those without graphic symbols).

Fig. 9 - If it is necessary to remove and/or change the user indicators it is crucial to find on the back of the
finish plate the hole corresponding to the indicator to be removed. Then inserting any object in the hole,
just by pressing it is possible to remove the required user indicator.

Installation des indicateurs utilisateur

Fig. 8 - Installer sur la plaque de finition les indicateurs utilisateur contenus dans I'emballage. Le choix de
l'indicateur a appliquer se réfere au type d’utilisateur et est a appliquer dans la position correspondante
de connexion utilisateur dont ci-dessus.

IMPORTANT: consulter la légende indiquée dans les pages suivantes pour identifier le symbole correct
a appliquer sur la plaque de finition.

ATTENTION! Si on connecte au produit seulement 2, 3 ou 4 connexions il faut appliquer sur la plaque
de finition, en correspondance des sorties non utilisées, les indicateurs neutres (a savoir sans symboles
graphiques).

Fig. 9 - S’il est nécessaire d’enlever et/ou changer les indicateurs utilisateur il estindispensable d’identifier
surl'arriére de la plaque de finition le trou correspondant a I'indicateur a enlever. Insérant ensuite n'importe
quel objet dans le trou, on peut, avec une simple pression, enlever l'indicateur utilisateur requis.

Installation der Verbraucheranzeigen
Abb. 8 - Die, in der Verpackung enthaltenen Verbraucheranzeigen auf der Abschlussplatte installieren.

Die Wahl der anzubringenden Anzeige bezieht sich auf die angeschlossene Verbrauchertypologie und
wird an der dazugehorigen Verbindungsstelle des besagten Verbrauchers angebracht.

WICHTIG: Um das korrekte Symbol, welches auf der Abschlussplatte anzubringen ist, zu individualisieren,
konsultieren Sie die, auf den folgenden Seiten dargestellten Zeichenerklérungen.

ACHTUNG! Sollten nur 2, 3 oder 4 Verbraucher an das Produkt angeschlossen werden, muss man, in
Ubereinstimmung mit den nicht verwendeten Ausgéngen, die neutralen Anzeigen (das heift, diejenigen
ohne graphische Symbole) auf der Abschlussplatte anbringen.

Abb. 9 - Falls es sich als erforderlich erweist, die Verbraucheranzeigen zu entfernen und/oder
auszuwechseln, ist es unerlasslich, die Bohrung in Ubereinstimmung mit der zu entfernenden
Verbraucheranzeige auf der Ruckseite der Abschlussplatte zu individualisieren. Indem man dann
irgendeinen Gegenstand in die Bohrung einfihrt, kann man durch einfache Druckausibung die
gewlnschte Verbraucheranzeige entfernen.
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Instalacién de los indicadores de linea

Fig. 8 - Instalen en la placa de acabado los indicadores de linea incluidos en el suministro. La eleccion
del indicador por emplear se refiere a la tipologia de linea acoplada y tiene que ser aplicado en la
correspondiente posicion de conexion de la misma linea.

IMPORTANTE: consulten la lista proporcionada en las paginas a continuacion para individuar el simbolo
correcto por aplicar en la placa de acabado.

jCUIDADO! En el caso de que se conecten al producto solo 2, 3 6 4 lineas es necesario aplicar en la
placa de acabado, en correspondencia de las lineas no utilizadas, los indicadores neutrales (es decir
sin simbolos graficos).

Fig. 9 - En el caso de que sea necesario quitar y/o cambiar los indicadores de linea es indispensable
individuar en la parte posterior de la placa de acabado el agujero correspondiente al indicador por quitar.
Introduciendo en el agujero un objeto cualquiera, con una ligera presién es posible remover el indicador
de linea deseado.

YcTaHoBKa yka3aTenein noTpeduTenbCKUX NUHU
Puc. 8 -YcTaHoBUTE Ha OTAENOYHOW MNNTKE yKasaTeny noTpedbuTenbCKUX NIMHWUIA, BKITKOYEHHbIE B KOMMIEKT

noctaBku. Belbop NprMeHsieMoro ykasaTtenst OTHOCUTCS K TUMOSIOTMM NOAKIIOYEHHOW NOTpebuTensckom
nuHUK. YKasaTenb AOMKEeH pacnonaraTbCs B COOTBETCTBYIOLWEN MO3WUUMKW, NpedyCMOTPEHHOW Ans
noakntoyeHns Tpebyemon noTpedbuTenbCKo NNHUN.

BAX>KHO: obpamume eHuMaHue Ha repeyqeHb, yKkasaHHbIlU Ha criedyrouwux cmpaHuyax. 4mobbl Halimu
rpasusbHbIl CUMBOJI, MPUMEHSIEMbIU Ha 0MOes1I04YHOU MAauMmke.

OCTOPOKHO! B cnyyae ecnu kK ©3genuio NoaxkntoyaeTcst Tonbko 2, 3 unm 4 notpebutenbckue nuHuu,
Ha OTAenoYyHoW MnuTKe, PSAOM C  OTBOAAMM, KOTOpble He ynoTpebnsioTcsi, HeobXoaMMO NPUMEHUTL
HelTpanbHble ykasatenu (T.e. 6e3 rpadmyeckmx CMBOIIOB).

Puc. 9 - B cniyyae ecnu TpebyeTcs CHATUE W/MNK 3aMeHa ykasaTenein noTpebuTenbCckux NUHUK, Ha
3aHel YacTn OTAENOYHON NNNTKN HeoBX0AMMO 0BHaPYXMUTb OTBEPCTME, COOTBETCTBYIOLLEE YKa3aTento,
KOTOpbIN HaAo AEMOHTMPOBaTb. C MOMOLLBIO Kakoro-HMbyAb WUHCTPYMEHTa, NEerko Haxumasi Ha Hero,
CHUMUTE TpebyeMblii ykasaTenb NoTpebnuTensCkon MMHUK.

EykardoTtaon Twv SeIKTWV XpRong
Eik. 8 - EykataoTAOTE OTNV TTAGKQ QIVIDIOUOTOG TOUG OEIKTEG XPrONG TTOU TTEPIEXOVTAI 0T CUCKEUACIA.

H emAoyr) Tou deiktn TTou Ba TOTTOBETNOEI avagEépeTal oTNV TUTTOAOYIQ XPrONG TTOU CUVOEETAI Kal
ToTroBeTeiTal OTNV avTioToIXn B€0n aUVOEONG TNG TTPOAVAPEPOUEVNG XPHONG.

SHMANTIKO: ouuBouAguTeite TO UTTOUVHA TTOU QVAQPEPETAI OTIC AKOAOUBES OEAIGES yIa va eVTOTTIOETE TO
owoTo oupPBoAo mou Ba To1ToBeTNBET ETTAVW OTNV TTAGKQ QIVIPICUATOS.

IMPOXOXH! %¢ mepimTtwon Tou ouvdeBolv OTo TTPOIdV povo 2, 3 1 4 XPAoEIg gival aTTapaitnTto va
TOTTOBETACETE EMAVW OTNV TTAGKA @QIVIPIOPATOG, O€ avTioTolXia Twv £§0dwv TTou dev XpnoluoTToioUvTal,
TOUG 0UBETEPOUG BEIKTEG (ONADDH XWPIG ypadIkd cUuBOAQ).

Eik. 9 - ¢ mepiTrTwon 1Tou xpelaoTei va ByAAeTe kai/f) va aAAGEETE TOuG BEIKTEG XPriong eival amapaitnto
va TTPOCDIOPICETE OTO TOW MEPOG TNG TTAGKAG @QIVIPIOMATOG TNV OTTA TTOU QVTIOTOIXEI 0TO O€ikTn TTOU
TIPETTEN va a@aipeBei. EIodyovTag oTn OUVEXEIA OTTOIOONTTOTE AVTIKEIUEVO GTNV OTTH UTTOPEITE, PE Wi OTTAN
TTieon, va aQaipéCETE TO OEIKTN XPIONG TTOU ETTIOUMEITE.

JiiVaki-vs s

B8 — R THIAR b 22 A Y3 P R o SRS IN B S B 1 D B A 500 EL R e
B AR E AL E

HEE ZELLT LA LR B LR B 7 R O 3L i ) i 5 775 -

ZERC, WSRO SR 2. 3RS PS5 BRI AR A P LA BB b AR
(A ERTTS) .

B9 — SR B R AN/ Bl 7 AR b AR A A THTAR 75 S5 PR B A5 R R3S I L. ZEFL APl NAE AT
— AN R e T A T AU T L 4R R
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A Fig. 11

GRASSO
GREASE R
e T ) OK |

R

He BKMIOYaIOTCS B KOMMEKT NOCTaBKM
Aev apéxetal - JEBEIL

I
' Non in dotazione - Not supplied ' |
i Non fournie - Nicht mitgelieferte 1 |
' Excluida del suministro B
i H
' '

' Biadesivo - Biadhesive - '
: Doubleadhésif - Beiseitig klebend :
' Streifen - Precinto doble cara - '
: [leycmopoHHsisi nunkas neHma - 8IrAo :
' auroKoAAnTO - WXIETHE '
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Fig. 18 O ~ Fig. 19
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Fig. 22
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ATTENZIONE!
L’installazione del miscelatore termostatico incasso € terminata, prima dell'utilizzo visionare la
sezione relativa al funzionamento riportata nelle pagine seguenti.

WARNING!
The installation of the built-in thermostatic mixer is over, before use read the section concerning the
operation in the following pages.

ATTENTION!
L’installation du mitigeur thermostatique encastrement est terminée, avant I'emploi voir la section
relative au fonctionnement dans les pages suivantes.

ACHTUNG!

Die Installation der eingebauten, thermostatischen Mischbatterie ist abgeschlossen. Bevor man
diese benutzt, schaut man sich den Abschnitt beziiglich der Funktionstatigkeit auf den folgenden
Seiten an.

jCUIDADO!
La instalacion del mezclador termostatico por empotrar se ha acabado; antes de su utilizacion
consulten la seccioén relativa al funcionamiento proporcionada en las paginas a continuacion.

BHUMAHUE!

YcmaHoeka 8cmpoeHHO20 MmepmMocmamu4yecKko2o cMecumerisi 3asepuweHa, rneped Ha4yamnom
ucrnonb308aHuUs npoyumalme pasdes, Kacatowulics pabomebl, MpUBEOeHHbIU Ha credyrouux
cmpaHuyax.

TMPOXOXH!
H eykardaraon 1ng BepUOCTATIKAS AVAUIKTIKAS UTTatapiag Exel oAokAnpw6ei, mpiv amé 1n xpron
O¢iTe TO PEPOS TTOU aPopPd TN AsiToupyia TTou TTapariferal oTiS akOAOUBES TEAIDES.

ZEE!
IRA ZCI I K A5 ZRZTH T [T T I I LR L K& T HI i %
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O
O

CWO

Comando per la regolazione della temperatura - Temperature adjustment control -
Commande pour le réglage de la température - Steuerung fiir die Temperatureinstellung -
Mando para la regulacion de la temperatura - Perynstop Temnepatypbl -

EvToA yia Tn pUBIoN TG Bepuokpaciog - T 4 i 4k &

Comando per la regolazione della portata - Flow rate adjustment control -
Commande pour le réglage du débit - Steuerung fiir die Einstellung des Wasserdurchflusses -
Mando para la regulacién del caudal - Kpan nogayu Boap! - EvIoAR yia Tn pUBuion Tng Tapoxng -
KA | e

Comando per la selezione delle utenze - Users selection control - Commande pour la sélection des
points d'utilisation - Steuerung fiir die Wahl der Abnahmevorrichtungen -
Mando de seleccion de las lineas - Cenektop dyHKUMI - EVTOAR yia TNV ETTIAOYT TWV AEITOUPYIWV -
K PR E
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Comando per la selezione delle utenze

ATTENZIONE: |a rappresentazione del funzionamento del comando per la selezione delle utenze é stata
basata su I'utilizzo di 5 uscite. Negli altri casi la movimentazione della maniglia sara vincolata dal fermo
di controllo per le uscite installato sul corpo incasso nelle fasi precedenti.

In condizione di riposo della maniglia 'acqua sara erogata dall'uscita posta nella parte superiore. E’
possibile ruotare la maniglia in entrambi i sensi e ad ogni spostamento corrisponde I'erogazione da una
delle uscite laterali del corpo incasso come illustrato nello schema riportato nella pagina precedente.

Users selection control

WARNING: the representation of flow operation for the selection of users is based on the use of 5 outlets.
In the other cases the movement of the handle is tied to the control stop for the outlets installed on the
built-in body in the previous steps.

When handle is in idle condition water will be supplied from the outlet in the top part. Handle can be turned
in both directions and to each motion corresponds the supply from one of lateral outlets of the built-in
body as shown in the layout in the previous page.

Commande pour la sélection des points d’utilisation

ATTENTION: la représentation du fonctionnement de la commande pour la sélection des points
d'utilisation est basée sur 'emploi de 5 sorties. Dans les autres cas le déplacement de la poignée sera lié
a l'arrét de contréle pour les sorties installé sur le corps encastrement dans les phases précédents.

En condition de repos de la poignée I'eau sera débitée de la sortie située dans la partie supérieure. On
peut tourner la poignée dans les deux sens et a chaque déplacement correspond le débit d’'une des
sorties latérales du corps encastrement ainsi qu’illustré dans le schéma dans la page précédente.

Steuerung fiir die Wahl der Abnahmevorrichtungen

ACHTUNG: die Darstellung hinsichtlich der Steuerungsfunktion fiir die Wahl der Abnahmevorrichtungen
basiert auf dem Einsatz von 5 Ausgéngen. In den anderen Féllen ist die Bewegung des Griffes von der
Feststellvorrichtung zur Kontrolle der Ausgédnge abhéngig, welche wéhrend der vorhergehenden Schritte
auf dem Einbaukdrper installiert worden ist.

Wenn sich der Griff in seiner Ruhestellung befindet, wird das Wasser aus dem Ausgang abgegeben, der
sich im oberen Teil befindet. Es besteht die Moglichkeit den Griff in beide Richtungen zu drehen und jeder
Verschiebung entspricht die Abgabe seitens einer der seitlichen Ausgange des Einbaukoérpers. Siehe
dazu den, auf der vorhergehenden Seite abgebildeten Schaltplan.

Mando de seleccién de las lineas

CUIDADO: la representacion del funcionamiento del mando para la seleccion de las lineas se basa en la
utilizacion de 5 salidas. En los demas casos los movimientos de la maneta seran vinculados al retén de
control para las salidas instalado en el cuerpo por empotrar durante las fases anteriores.

En condicion de reposo de la maneta, el agua sera erogada por la salida alojada en la parte superior.
Es posible girar la maneta en ambos sentidos y, a cada desplazamiento, correspondera la erogacién de
una de las salidas laterales del cuerpo por empotrar, como indicado en el esquema proporcionado en la
pagina anterior.

Cenekro HKLINA

OCTOPOXXHO: u3obpaxeHue cxembl hyHKUUOHUpPOBaHUs rpusoda Onisi ebibopa nompebumerbCKux
nuHul daemcsi, npednonazas aKcrayamayuro 5-u omeodos. B dpyeux criydaeg O8UXeHUE PyKOSIMKU
3asucum om KOHMPOIIbHO20 cmoropa 05151 0meod08, yCmaHO8/IeHHO20 Ha 8cmpausaeMoM Kopriyce 8
meyeHue rnpedbldyuwux a3 ycmaHo8KU.

B ycnoBun nokosi pykosTku Boga nogaeTcs Yepes 0TBOf, KOTOPbIN HAaXoaUTCA Ha 3aaHen Yyactu. MoxHO
NOBEPHYTb PYKOSITKY B 06a HanpaBreHus n, Mpu KaXaoMm ABVKEHWW, NoAada BoAbl COOTBETCTBYET OAHOM
13 BOKOBbLIX OTBOZOB BCTPanUBaeMoro Koprnyca, kak ykasaHo B CXxemMe Ha npeablayLiein cTpaHuue.

EvioAn yia Tnv emAoyn Twv XpAoEwyY
TMPOXOXH: n atreikovion NG Asiroupyiag tng EVIOANS yia tnv mAoyn Twv xpHoswyv Baciobnke otn xpHnon
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5 €€60wyv. 2TIS GAAeC TTepITTTWOEIS N uETakivnon NS AaBng Ba deoueleral amd 10 OTOTT EAEyXOU yia TIS
£€000UG TTOU gival EyKATATTNUEVO OTO OWHA EVTOIXIOUOU OTIS TTPONYOUUEVES PATEIS.

& KOTAOTAON aKivnTotroinong NG Aapng 1o vepd Ba Trapéxetal amod Tnv £6000 TTou PBpPicKeTal OTO
dvw TuAMa. Eivar duvatdv va yupioete TN Aapn Kai Tpog TIG dU0 Kateubuvoelg Kal o€ KABe peTakivnon
QVTIOTOIXEI N TTapoxr aTrod TN pia ammd TIg TTAAIVEG €§0S0UG TOU CWHATOG EVTOIXIOHOU OTTWG OTTEIKOVICETAI
OTO OXNMA TTOU Ava@EPETAI OTNV TTPONyoUuEvn aeAida.

BRI

BB : S/ RE Tl AR R T 5 M T IR HAGIFA T T RS 55 2 7 T BT AN
LN ] LT T R

FAAAE AR SRS IR A _EAB Y K il st s o, AT BA R AN J7 [l e T 0 F LA RS 3 — Rt
Xk A MRS (18— A K
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X

MANUTENZIONE

* Nel caso sia necessario sostituire uno o piu componenti, contattare un rivenditore
autorizzato o visitare il sito WWW.GESSI.COM

» Affidare la manutenzione del prodotto a personale qualificato

MAINTENANCE

» Should it be necessary to replace one or more components, contact an authorized retailer
or visit WWW.GESSI.COM

* Product maintenance should be made only by qualified staff

ENTRETIEN

« S’il est nécessaire de remplacer un ou plusieurs composants, contacter un centre autorisé
ou visiter le site WWW.GESSI.COM

* L’entretien du produit ne doit étre effectué que par du personnel qualifié

WARTUNG

 Falls das Auswechseln von einem oder mehreren Bestandeilen erforderlich wird,
kontaktieren Sie bitte einen autorisierten Fachhandel oder besuchen Sie unsere Website
unter WWW.GESSI.COM

* Die Instandhaltung des Produktes sollte nur qualifiziertem Personal anvertraut werden.

MANUTENCION

* En el caso de que sea necesario remplazar uno o mas componentes, contacten con un
revendedor autorizado o visiten el sitio WWW.GESSI.COM

» Encarguen sélo a personal calificado para el mantenimiento del producto

OBCINY>XUBAHUE

*B cnyyae ecnu 6yger Heob6XoAMMO 3aMEHWUTb OAWH WM HECKOJSIbKO KOMMOHEHTOB,
obpaTtuTecb kK aBTOPU30BaHHOMY AUCTPUBOLIOTOPY Mnn nocetute Be6-cant WWW.GESSI.
COM

» O6cnyxnBaHue U3nenvs AOMKEH BbINOMHUTL KBanMULMPOBAHHbIN NepcoHarn.

ZYNTHPHZH

* X€ TIEPITITWON TTOU €ival ATTAPAITNTO VA QVTIKATACTHOETE £va I TTEPICCOTEPA EEAPTANATA,
ETTIKOIVWVAOTE PE éva €E0UGIOOOTNHEVO KATAGTNUA TIWANCNG 1} ETTICKEPOEITE TOV IGTOTOTTO
WWW.GESSI.COM

» EpmoTeuBeite TN ouvTpnon Tou TTPOIGVTOG O€ SIATTIOTEUUEVO TIPOCWTTIKO

R
o A WREH A Z A, TEICR B4 1 B YEWWW. GESST. COMMY i
o iEEAIE N ST S AR TR TAE
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Fig. 2

Fig. 3
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COLD
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\ i cLosE i CLOSE J
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MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG - y
l\

SOSTITUZIONE CARTUCCIA DEVIATRICE - REPLACEMENT OF DEFLECTOR CARTRIDGE - SUBSTITUTION CARTOUCHE
DEVIATRICE - AUSWECHSELN DER UMSTELLKARTUSCHE - SUSTITUCION CARTUCHO DESVIADOR - 3AMEHA
PACNPEAENUTENBHOIO KAPTPUOXKA - ANTIKATAZTAZH OYZIITIOY EKTPOIMHE - #e 88 Bith & 3

Non in dotazione
Not supplied
Non fournie
Nicht mitgelieferte
Excluida del suministro

rnocmasku
Aev mapéxerai
THEA
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X

SOSTITUZIONE CARTUCCIA DEVIATRICE - REPLACEMENT OF DEFLECTOR CARTRIDGE - SUBSTITUTION CARTOUCHE
DEVIATRICE - AUSWECHSELN DER UMSTELLKARTUSCHE - SUSTITUCION CARTUCHO DESVIADOR - 3AMEHA
PACTMPEAENUTENBHOIO KAPTPULKA - ANTIKATAZTAZH QYZIITIOY EKTPOMHE - #: i 48 Bith & #
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y MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG -
l\

X

SOSTITUZIONE DEL VITONE - HEADVALVE REPLACEMENT - SUBSTITUTION DE LA TETE - AUSTAUSCHEN DES OBERTEILS -
SUSTITUCION DE LA MONTURA - 3AMEHA 3ATBOPA - ANTIKATAZTAZH THE BIAAZ - BB

O 3mm

8 Not supplied
= = Non fournie
= Nicht mitgelieferte
| Excluida del suministro
= He eknitoyaemcsi 8 KOMIIekm
| rocmaeku

Aev mapéxeral
HHEAC
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X

ALLINEAMENTO DELLE MANIGLIE DI COMANDO - ALIGNMENT OF CONTROL HANDLES - ALIGNEMENT DES POIGNEES DE
COMMANDE - AUSRICHTEN DER STEUERGRIFFE - ALINEACION DE LAS MANETAS DE MANDO - BbIPABHUBAHUE PYYEK

VITE M6 - In dotazione col
ricambio del vitone
M6 SCREW - Supplied with the
replacement of the headvalve

Fig. 6
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ALLINEAMENTO DELLE MANIGLIE DI COMANDO - ALIGNMENT OF CONTROL HANDLES - ALIGNEMENT DES POIGNEES DE
COMMANDE - AUSRICHTEN DER STEUERGRIFFE - ALINEACION DE LAS MANETAS DE MANDO - BbIPABHUBAHUE PYYEK
YMNPABJEHUSA - EYOYTPAMMIZH TON AABQN ENTOAHE - £ PG A

Fig. 7

Fig. 8

==

. In dotazione col ricambio del

of the headvalve

H vitone H

i Supplied with the replacement
ey @)
Fig. 10
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ALLINEAMENTO DELLE MANIGLIE DI COMANDO - ALIGNMENT OF CONTROL HANDLES - ALIGNEMENT DES POIGNEES DE
COMMANDE - AUSRICHTEN DER STEUERGRIFFE - ALINEACION DE LAS MANETAS DE MANDO - BbIPABHUBAHUE PYYEK
YMNPABJEHUSA - EYOYTPAMMIZH TON AABQN ENTOAHE - £ PG A

Fig. 13/~ \e (D) ) N
 OK'| NO | NO |

Ripetere questi passaggi fino ad ottenere il corretto allineamento della maniglia, infine togliere la stessa
per permettere l'installazione delle parti esterne.

Repeat these steps until reaching proper alignment of the handle, and then remove it to allow the
installation of external parts.

Repeat these steps until reaching proper alignment of the handle, and then remove it to allow the
installation of external parts.

Diese Schritte so lange wiederholen, bis dass man eine korrekte Fluchtung des Griffs erreicht und diesen
anschlieffend entfernen, um dann die Installation der externen Bestandteile zu ermdglichen.

Repitan estas operaciones hasta obtener la correcta alineacion de la maneta, finalmente remuévanla
para permitir la instalacion de las partes externas.

[MoBTOpPUTE 3TV ONEepaLmmn BNIOTb 40 NPaBUIbHOMO BbIPaBHUBAHNS PY4YKU, HAKOHeL, CHUMUTE ee, 4YTOObI
obecneunTb YCTaHOBKY HapPY>XHbIX yacren.

EmravaAdBate autd Ta BApaTta péxpl va TIETUXETE TN OWOTH euBuypdappion TnG AaBng, TEAog ByAATe TNV yia
va gival duvaTh N TOTTOBETNON TWV EEWTEPIKWY PEPUIV.

ERLEEE, ERSITWIIESAL, fF NSO ERCR THE,  CLEREREST A AR a1 (K 22 4% .
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SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA - CARTRIDGE REPLACEMENT - SUBSTITUTION DE LA CARTOUCHE - AUSTAUSCHEN DER
KARTUSCHE - SUSTITUCION DEL CARTUCHO - 3AMEHA KAPTPUIKA - ANTIKATAZTAZH TOY OYZIITIOY - {5 #

Fig. 4

Non in dotazione
Not supplied
Non fournie
Nicht mitgelieferte
Excluida del suministro
He exrtoyaemcsi 8 kommnekm
rocmasku
Agv mapéxeral
TFhEH
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PULIZIA DEI FILTRI IN ENTRATA - INLET FILTERS CLEANING - NETTOYAGE DES FILTRES EN ENTREE - REINIGEN DER
EINGANGSFILTER - LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE ENTRADA - YACTKA BXOOHbIX ®UINbTPOB - KAGAPIEMOZ TQN GIATPQN
ITHN EIZOAO - ¥k ity &

Fig. 1

Non in dotazione
Not supplied
Non fournie
Nicht mitgelieferte
Excluida del suministro
He ekntoqaemcs 8 komnnekm
rnocmasku
Aev mapéxerai
TR

Fig. 3 Fig. 4

O 12mm
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Fig. 1 w W Fig. 2

calbA | If@)) (@) || FreDDA
COLD

Fig. 3 Fig. 4 ﬁ
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