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Prima dell’installazione e messa in funzione

Attenzione! | tubi d’alimentazione devono essere sciacquati con cura prima dell'installazione del dispositivo, in modo che non
rimangano trucioli, residui di saldatura o canapa, o altre impurita all'interno dei tubi. Attraverso tubazioni non sciacquate a fondo
o attraverso la rete idrica generale, nel dispositivo possono entrare corpi estranei in grado di danneggiare guarnizioni/o-ring. Si
raccomanda pertanto di dotare anche I'impianto generale di filtri.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Blocco di sicurezza a 38°C

- Temperatura min. di esercizio 3°C - consigliata 15°C. - FREDDA

- Temperatura max di esercizio 80°C - consigliata 65°C. - CALDA

- Differenziale termico consigliato 50°C

- Sistema di sicurezza con blocco dell’erogazione in caso di
mancanza di una delle due acque

- Pressione massima d’esercizio 5 bar

- Pressione d’esercizio consigliata 3 bar (in caso di pressione
dell'acqua superiore ai 5 bar si consiglia I'installazione di riduttori
di pressione)

- Per garantire il funzionamento ottimale del prodotto & importante
che le pressioni in ingresso (acqua calda e acqua fredda) siano
bilanciate con una differenza di pressione non superiore a Ap 0,5
bar

EUNZIONAMENTO:

- Sia con scaldabagni a gas che elettrici ad accumulo
- Impianti centralizzati

- Caldaie murali

- Filtri per il trattenimento delle impurita

Attenzione: consultare il proprio idraulico di fiducia per la
scelta del dispositivo di riscaldamento dell’acqua piti idoneo.

Before installation and setting to work

Attention! The feeding pipes have to be rinsed carefully before the installation of the device so that there won't remain shavings,
sealing or hemp residues, or other impurities inside the pipes. Through pipes not thoroughly rinsed or through the general water
network, in the device foreign bodies can enter that could damage gaskets /o-ring. So filters should be installed also on the

general system.

TECHNICAL FEATURES:

- Safety lock at 38°C

- Minimum working temperature 3°C - recommended 15°C -
COLD

- Maximum working temperature 80°C - recommended 65°C -
HOT

- Recommended thermal differential 50°C

- Safety system with flow stop in case of lack of one of the two
waters

- Maximum working pressure 5 bar

- Recommended working pressure 3 bar (in case of water pressure
higher than 5 bar it is recommended to install pressure reducers)

- To ensure that the product operates optimally, it is essential
that the inlet pressures (hot and cold water) are balanced with a
pressure difference of no more than a Ap of 0.5 bar

OPERATION:

- Either with gas or electric accumulation boilers
- Centralised systems

- Wall boilers

- Filters for impurity holding

Warning: contact the plumber for the choice of the best
water heating device.

Avant l'installation et la mise en fonction

Attention! Les tuyaux d’alimentation doivent étre rincés avec soin avant l'installation du dispositif, de sorte que ils ne restent
pas de copeaux, des restes de soudage ou de chanvre, ou d’autres impuretés a l'intérieur des tuyaux. A travers les conduites
non rincées a fond ou a travers le réseau hydrique général, dans le dispositif peuvent entrer des corps étrangers @ méme de

détériorer les gaines/o-ring.On recommande ainsi d’installer des filtres également sur le systeme général.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Bloc de sécurité a 38°C

- Température min. d’exercice 3°C - conseillée 15°C - FROIDE

- Température max. d’exercice 80°C - conseillée 65°C - CHAUDE

- Différentiel thermique conseillé 50°C

- Systeme de sécurité avec le bloc de la distribution en cas de
manque d'une des deux eaux

- Pression maximum d’exercice 5 bar

- Pression d’exercice conseillée 3 bar (en cas de pression de I'eau
supérieure aux 5 bar nous conseillons l'installation de réducteurs
de pression)

- Pour garantir un fonctionnement optimal du produit, il est
important que les pressions d'entrée (eau chaude et eau froide)
soient équilibrées avec une différence de pression ne dépassant
pas Ap 0,5 bar

FONCTIONNEMENT:

- Soit avec des chauffe-eaux a gaz, électriques a accumulation
- Installations centrales

- Chaudiéres au mur

- Filtres pour la rétention des impuretés

Attention: consulter le plombier pour le choix du dispositif de
réchauffement de I'eau le plus approprié.
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Vor der Installation und Inbetriebnahme

Achtung! Bevor die Vorrichtung zu installieren, bitte spiilen Sie die Zuleitungsréhre sorgfaltig aus, um alle Spannen, Schweil3-
und. Hanfrickstande bzw. alle Verunreinigungen vom Inneren der Réhre zu entfernen. Durch nicht sorgfaltig gesplilte
Rohrleitungen bzw. durch das allgemeine Wassernetz kdnnen Fremdkdrper in den Korpen eintreten, die die Dichtungen bzw. die

O-Ringe beschadigen kénnen. Es ist dann empfehlenswert, die allgemeine Anlage mit Filtern auszustatten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Sicherheitsblockierung bei 38°C

- Minimale Betriebstemperatur 3°C - empfehlenswert 15°C - KALT

- Maximale Betriebstemperatur 80°C - empfehlenswert 65°C -
WARM

- Empfohlenes Thermodifferential 50°C

- Sicherheitssystem zum Unterbrechen der Wasserabgabe, sollte
eine der beiden Wasserzuleitungen ausfallen

- Maximaler Betriebsdruck 5 bar

- Empfohlener Betriebsdruck 3 bar (sollte der Wasserdruck einen
Wert von 5 bar tiberschreiten, empfiehlt es sich Druckminderventile
zu installieren)

- Um einen optimalen Betrieb des Produkts zu gewahrleisten, ist
es wichtig, dass die Eingangsdriicke (Warm- und Kaltwasser) mit
einer Druckdifferenz von héchstens Ap 0,5 bar ausgeglichen sind

FUNKTIONSTATIGKEIT:

- Sowohl mit Gasbadeofen, als auch mit elektrischen
HeiRwasserspeichern

- Zentralisierte Anlagen

- Wandheizkessel

- Filter zum Zurlickhalten von Verunreinigungen

Achtung: zur Wahl der best anpassenden
Wasserheizvorrichtung, bitte wenden Sie sich an lhren
Vertrauensinstallateur.

Antes de la instalacién y la puesta en funcién

jCuidado! Los tubos de alimentacion tienen que ser enjuagados escrupulosamente antes de instalar el dispositivo de manera
que no haya virutas, residuos de soldadura o cafiamo u otras impurezas al interior de los tubos. A través de los tubos no
perfectamente enjuagados o de la red hidrica general pueden entrar en el dispositivo unos cuerpos extrafios que pueden dafiar

guarniciones/o-rings. Les recomendamos por lo tanto que instalen los filtros en la planta general también.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Bloqueo de seguridad a 38°C

- Temperatura min. de ejercicio 3°C - recomendada 15 °C - FRIA

- Temperatura max. de ejercicio 80°C - recomendada 65°C -
CALIENTE

- Diferencial térmico recomendado 50°C

- Sistema de seguridad con bloqueo de seguridad en caso de falta
de una de las dos aguas

- Presién maxima de ejercicio 5 bar

- Presion de ejercicio aconsejada 3 bar (en caso de presion del agua
superior a los 5 bar, les aconsejamos instalar unos reductores de
presion)

- Para garantizar un funcionamiento ¢ptimo del producto, es
importante que las presiones de entrada (agua caliente y agua fria)
estén equilibradas con una diferencia de presién no superior a Ap
0,5 bar

EUNCIONAMIENTO:

- Con calderas tanto de gas como eléctricos por acumulacion
- Instalaciones centralizadas

- Calderas murales

- Filtros para la retencién de las impurezas

Cuidado: 1l con su f 0 para elegir el
dispositivo de calefaccién del agua mds adecuado.

[Nepen ycTaHOBKOW U Ha4anom UCNONb30BaHUSA

BHumaHue! Mepen ycTaHOBKOW CMecuTenst HeobXxoAMMO TLaTeNbHO MPOMbITb BOAOMPOBOAHbIE TPYObl, YTOOLI B HWUX He
oCTaBanuchb CTPYXKa, LUNak oT CBapkW, NEH WU Apyrue NoCTOPOHHME Tena. Yepes nioxo NpoMbiTbie BOAONPOBOAHbBIE TPYObI
1nu Yepes o6LLyto BOAONPOBOAHYIO CETb B CMECUTENb MOTYT NOMAaCTb MOCTOPOHHWE Terna, CNocoGHbLIE MOBPEANTb YNMOTHEHUS U

YNNOTHUTESbHbIE KorbLa. M03ToMy, PEKOMEHAYETCA OCHACTUTL hUNbTPaMu Takke 1 oBLLYyI0 cucTemy.

TJEXHUYECKWUE XAPAKTEPUCTUKW:

- MNpepoxpaHuTenbHOe orpaHuyeHne Temnepatypbl Ha 38°C

- MuHumansHas paboyas Temnepatypa 3°C - pekomeHgoBaHHas 15°C
- XONOAHAA

- MakcumaneHas paboyasi Temnepatypa: 80°C - ekomeHaoBaHHasi 65°C
- FTOPAYAA

- PekomeHnpyemas pasnuua temnepatypbl: 50°C

- I'IpenoxpaHMTeanaﬂ cucTema C nepekpbiTeMm nogayu B cnydvae
OTCYTCTBUSI XONOAHON UMW ropsivyein BoAb!

- MakcumanbsHoe paGoyee aaenexue: 5 6ap

- PekomeHfoBaHHoe paboyee aasnenne 3 Gap (B cnyyae AaBneHus
BOZbI, NpeBbilatoLero 5 6ap, pekoMeHayeTcs yCTaHoBKa pefyKTopoB
naBrexns)

- ﬂ,]‘lﬂ obecrneyeHus: onTUManbHOM paGOTbI u3genusa  BaxHo, yToGbI
3HayYeHUs AaBrieHust Ha Bxofe (ropsiyelt U XOnoAHOW BoAbl) Obinu
CGaJ‘IaHCVIpDBaHbI, npu 3aTOM pasHuua 3Ha4YeHui He JoMKHa npesbllWaTh
Ap 0,5 6ap

PABOTA:

- Kak c razoBbimu BOAOHarpeBaTensMu, Tak u ¢
ANeKTpoBOAOHarpesaTenIaM1M HakoNUTENbHOro Tuna

- LleHTpaJ'IIAaDBaHHbIe CUCTEMbI

- HacTeHHble KoTbl

- G)VIJ'IprbI-J'IOBMTeJ'II/I AN yaepxaHusa 3arpsi3HeHHOCTU

B 0151 8bI6 o] o
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Mpiv a1ro TNV EYKATAOTAON KAl EVA| NG AsIToupyia

MNpoooxn! O cwArveg Tpopodoaiag TTPETTEI VA EETTAEVOVTAI TIPOOEXTIKG TTPIV OTTO TNV £YKATAOTACN TNG UTTATOPIOG TTPOKEINEVOU
va armo@euxBei n TTapoudia YnypaTwy, UTTOAEINPNATWY OUYKOAANTIKAG ouadiag i oTouTrioU, /i GAAwV akaBapoiwy PEoa OTOUG
owAnveg. Méoa atmd ox1 TéAeIa KaBapIoPEVoUG CWANVES  p€oa atrd To YeVIKO SiKTUO TTAPOXAG VEPOU, OTNV PTTATAPIO PTTOPET Va
EI0XWPACOUV EEVa OWPATA T OTTOIa UTTOPOUV Va TTIPOKAAECOUV {nuIG aTa TTapeUBUoHaTa / oToug dakTUAIOUG KUKAIKAG SIATOMNG.
‘ETo1 Aoirév Ba TpéTrel va ToTToBeTNB0oUV QIATpa OTO YEVIKO oUOTNHA.

TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA:

- EpmrAokr) aogaleiag otoug 38°C

- EAdéyioTn Beppokpaaia Aeitoupyiag 3°C - ouvioTwpevn 15°C - KPYO

- MéyioTn Bepuokpaaia Aeitoupyiag 80°C - ouvioTwpevn 65°C -
ZEZXTO

- ZuvioTwHevo Beppikd Siagopikd 50°C

- Z00TNHa a0QaAEIag PE EPTTAOKK TNG TTAPOXIG OE TTEPITITWON
arouciag Tou evog amd Ta dUo vepd

- MéyioTn Tieon Asitoupyiag 5 bar

- ZuvioTwyevn Trieon Aeimoupyiag 3 bar (o€ TepiTTwon TiEong Tou
vepoUu peyaAlTepn ammé 5 bar ouvioTdTal n TOTTOBETNON HEIWTAPWY
Trieong)

- Na v e§ac@alion Tng BEATIOTNG AeiToupyiag Tou TPOi6GVTOG, OI
€10epXOUEVEG TTETEIG (CEOTO VEPS KAl KPUO VEPOS) EIVAI ONUAVTIKG VO
e€looppoTrolvTal pe Siagopd Trieong 61 Tavw atd Ap 0,5 bar

AEITOYPIIA:

- Eite pe Beppooipwveg agpiou €iTe He NAEKTPIKOUG TUCTWPEUCNG
- KevTpikég povadeg

- \éBnTeG TOIXOU

- ®iATpa yia TNV CUYKPATNON TwV aKabBapoiwyv

lMpoooxr: oupBouA iTe TOV USPAUAIKG TNS umIoTOOUVNS OAS
yia tnv emiAoyn TG mo kardGAAnAng Sidraéng 6ipuavang rou
vepou.
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Contenuto della confezione:

A - Kit prolunga per comando portata

B - Dima di regolazione

C - Vitone

D - Kit prolunga per comando temperatura
E - Ghiera di serraggio cartuccia termostatica
F - Fermo di regolazione della temperatura
G - Ghiera di serraggio cartuccia termostatica
H - Maniglia regolazione portata

| - Maniglia per regolazione temperatura

L - Cartuccia termostatica

M - Ghiera in finitura

N - Boccola di finitura

O - Chiave di installazione

P - Anello antifrizione per maniglie

Q - Ghiera di serraggio

R - Deviatore a pulsante

S - Kit prolunga per deviatore a pulsante

T - Ghiera di serraggio deviatore a pulsante
U - Placca pulsante

V - Ghiera di serraggio deviatore a pulsante
W - Piastra di finitura

Package content:

A - Prolongation kit for flow control

B - Adjustment template

C - Head valve

D - Temperature control extension kit

E - Thermostatic cartridge tightening ring nut
F - Temperature adjustment stop

G - Thermostatic cartridge tightening ring nut
H - Flow rate adjustment handle

| - Handle for temperature adjustment

L - Thermostatic cartridge

M - Finish ring nut

N - Finish bush

O - Installation wrench

P - Friction prevention ring for handles

Q - Cartridge fastening ring nut

R - Pushbutton diverter

S - Prolongation kit for pushbutton diverter
T - Clamping collar for pushbutton diverter
U - Plate with button

V - Clamping collar for pushbutton diverter
W - Finish plate

Contenu de I'’emballage:

A - Kit de prolongation pour commande débit

B - Gabarit de réglage

C-Téte

D - Kit rallonge pour commande température

E - Collier de serrage du cartouche thermostatique

F - Arréts de réglage de la température

G - Collier de serrage du cartouche thermostatique

H - Poignée réglage débit

| - Poignée réglage température

L - Cartouche thermostatique

M - Virole en finition

N - Douille de finition

O - Clé d'installation

P - Bague antifriction pour poignées

Q - Virole de fixation cartouche

R - Inverseur a bouton-poussoir

S - Kit de prolongation pour inverseur a bouton-poussoir
T - Bague de serrage pour inverseur a bouton-poussoir
U - Plaque avec bouton-poussoir

V - Bague de serrage pour inverseur a bouton-poussoir
W - Plaque de finition

Inhalt der Verpackung:

A - Verlangerungsbausatz fur die Steuerung der
Durchflussleistung

B - Schablone fir Einstelltatigkeiten

C - Oberteil

D - Verlangerungsbausatz fir die Temperatursteuerung

E - Gewindehlilse zum Festziehen der thermostatischen
Kartusche

F - Feststellvorrichtung fir die Temperatureinstellung

G - Gewindehiilse zum Festziehen der thermostatischen
Kartusche

H - Handgriff zur Strémungsregelung

| - Griff zur Temperatureinstellung

L - Thermostatische Kartusche

M - Gewindehiilse fiir den Abschluss

N - Abschlussbuchse

O - Installationsschlissel

P - Antirutschring fur Griffe

Q - Verschraubung Kartusche

R - Druckknopfumstellventil

S - Verlangerungsbausatz fiir den
Druckknopfumstellventil

T - Gewindehllse zum Festziehen vom
Druckknopfumstellventil

U - Druckknopfplakette

V - Gewindehiilse zum Festziehen vom
Druckknopfumstellventil

W - Endbearbeitungsplatte

11
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Contenido de la caja:

A - Juego de prolongacién para mando caudal
B - Plantilla de regulacién

C - Montura

D - Juego alargadera para mando temperatura
E - Virola de cierre cartucho termostatico

F - Retén de regulaciéon de la temperatura

G - Virola de cierre cartucho termostatico

H - Maneta regulaciéon del caudal

| - Maneta para la regulacion de la temperatura
L - Cartucho termostatico

M - Virola de acabado

N - Buje de acabado

O - Llave de instalacion

P - Aro anti-friccion para manetas

Q - Virola de fijacion del cartucho

R - Desviador de boton

S - Juego de prolongacion para desviador de botén
T - Virola de cierre desviador de botén

U - Placa boton

V - Virola de cierre desviador de boton

W - Plancha de acabado

Conepxunmoe ynakoBKu:

A - Habop yanvHeHus ons KOHTponsi pacxoga
B - PerynmpoBoyHbIi WwabnoH

C - bykca

D - KomnnekT yanuHuTens ans ynpasneHus TemnepaTypow

E - 3axumHoe KonbLo TePMOCTaTUYECKOro KapTpuaka
F - PerynnpoBoyHbI CTONOP TEMNepaTypbl

G - Virola de cierre cartucho termostatico

H - Pyyka ons perynvmpoBku Npou3BoAUTENBHOCTU

| - PerynupoBo4yHas py4yka TemnepaTypbl

L - TepmocTatnyeckvin kapTpuax

M - [lekopaTuBHOE KOMbLIO

N - OTaenoyHas BTynka

O - Kntoy gns ycTaHoBKU

P - AHTUPUKLMOHHOE KOMbLIO AN pyyek

Q - KpenexHas raiika kapTpuaxa

R - KHONoYHbI nepekntoyaTens

S - Habop yanuHeHns Anst KHOMOYHOTO nepeknyaTens
T - 3axxnMmMHOe KOnbLO AN KHONOYHOrO nepeknioyaTens
U - MnuTta ¢ kHonkown

V - 3axnMHoe KomnbLO AN KHOMOYHOro nepeknoyatens
W - [lekopaTuBHasa Haknaaka

Oepiexéuevo cuokevaoiag:

A - KIT TTpoéKTaONG yia EVTOAR TTAPOXNG

B - Ixvépio pubuiong

C - MeydAn Bida

D - KIT TTpoékTaong yia Xeipiopd Bepuokpaciog
E - AakTUAI0G 0U0@IgNG BeppooTaTIKOU QUOIYYioU
F - Z10o1 pUBUIONG TNG Beppokpaaiag

G - 3axMMHOEe KomnbLO TEPMOCTATUYECKOrO KapTpuaxa
H - AaBn pUBuiong Tapoxnig

I - AaBn yia p0Buion Bepuokpaciog

L - ©eppooTatikd Quaiyyio

M - AakTUAIOG @IVIpiIOPATOG

N - AakTUAIOG QIVIPIOPATOG

O - KAeIBi eykatdoTaong

P - AvTiTpIBik6g BaKTUAIOG yia XeIPOAABEG

Q - AakTUAIOG GUOPIENG PUOIYYiOU

R - EKTpOTTéag pe TTAAKTPO

S - KIT TTpOEKTOONG YIa EKTPOTTER PE TTAAKTPO
T - AakTUNIOG CUOPIENG EKTPOTTED WE TTAAKTPO
U - MAd&ka TTAAKTPOU

V - AakTOAIOG 0UOQIENG EKTPOTTE UE TTARKTPO
W - TAGKa @IvipiopaTog
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION -
INSTALACION - YCTAHOBKA - ETKATASTASH - %55

ATTENZIONE: la rappresentazione dellinstallazione del miscelatore termostatico
€ stata basata solo sull’articolo a 2 uscite essendo la medesima per tutti i prodotti
precedentemente elencati.

WARNING: the representation of the installation of the thermostatic mixer is based only
on item with 2 outlets since it is the same for all previously mentioned products.

ATTENTION: la représentation de linstallation du mitigeur thermostatique se base
seulement sur l'article a 2 sorties étant la méme pour tous les produits énumérés
auparavant.

ACHTUNG: Die Darstellung fiir die Installation der thermostatischen Mischbatterie stiitzt
sich nur auf den Artikel mit 2 Ausgéngen, da diese fiir alle zuvor aufgefiihrten Produkte
gleich ist.

CUIDADOQ: la representacion de la instalacion del mezclador termostatico se basa en la
referencia de 2 salidas, con ser ésta la misma para todos los productos anteriormente
mencionados.

BHUMAHUE: usobpaxeHue ycmaHO8KU mepMocmamu4eckoeo cmecumerns 6biio
OCHOBaHO MOJILKO Ha apmukyrsie ¢ 2 8bixo0amu, MOCKOJIbKY OHa O0OuHakosea 0sis 8cex
repeyuUCIeHHbIX 8bILWE apmUKYIIo8.

[IPO2OXH: n ameikévion NG EyKaraaraons 1ns BepuocTarnikig avauiKTIKAG UTTarapiag
Baaiobnke uévo aro mpoidv e 2 €66ouc kabwg eivair n idia yia 6Aa Ta mpoidvra Tou
Exouv avapepBEl TTPONYOUNEVWG.

ZERL: B LT AR TR 0, 1E I K 8 2R Jo s (RS R 1775 o
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION -
INSTALACION - YCTAHOBKA - ETKATASTASH - %55

O 10 mm

14




INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION -
INSTALACION - YCTAHOBKA - ETKATASTASH - %55

Dimensioni in mm - Measures in mm - Dimensions en mm - MaR im mm - Medidas en milimetros - Pasmepb! BblpaxeHbl B MM - AIOTACEIG 0e mm - J3 | LLEEK A A

-Fig. 4
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s
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION -
INSTALACION - YCTAHOBKA - ETKATASTASH - %%
Dimensioni in mm - Measures in mm - Dimensions en mm - Maf im mm - Medidas en milimetros - Pasmepbi Bbipax: AlaoTaoeig o mm - JUf BLEEK A AL
Fig. 7
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‘%« 425 =
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION -
INSTALACION - YCTAHOBKA - ETKATASTASH - %55

Fig. 11 I—

Fig. 12
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION -
INSTALACION - YCTAHOBKA - ETKATASTASH - %55

Fig. 13

Fig. 14

i

i
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION -
INSTALACION - YCTAHOBKA - ETKATASTASH - %55

| Fig. 16 —— |
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION -
INSTALACION - YCTAHOBKA - ETKATASTASH - %55
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION -
INSTALACION - YCTAHOBKA - ETKATASTASH - %55

| VERTICAL | -

{ INSTALLATION |
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION -
INSTALACION - YCTAHOBKA - ETKATASTASH - %55

Fig. 34

Biadesivo - Biadhesive -

. Doubleadhésif - Beiseitig klebend '

Streifen -
Precinto doble cara -

i [l8ycmopoHHss nurnkas neAma -

SimrAo autokoAAnTO - XX

38
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION -
INSTALACION - YCTAHOBKA - ETKATASTASH - %55
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INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION -
INSTALACION - YCTAHOBKA - ETKATASTASH - %55
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FUNZIONAMENTO - WORKING - FONCTIONNEMENT - FUNKTIONSTATIGKEIT -
FUNCIONAMIENTO - UCIOJIb3OBAHUE - AEITOYPTIA - 1247

Fig. 56 -Fig. 57 |
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MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG -
MANUTENCION - OECITY)KUBAHUE - SYNTHPHSH - {457

MANUTENZIONE

* Nel caso sia necessario sostituire uno o piu componenti, contattare un rivenditore
autorizzato o visitare il sito WWW.GESSI.COM

» Affidare la manutenzione del prodotto a personale qualificato

MAINTENANCE

» Should it be necessary to replace one or more components, contact an authorized retailer
or visit WWW.GESSI.COM

* Product maintenance should be made only by qualified staff

ENTRETIEN

« S’il est nécessaire de remplacer un ou plusieurs composants, contacter un centre autorisé
ou visiter le site WWW.GESSI.COM

* L’entretien du produit ne doit étre effectué que par du personnel qualifié

WARTUNG

 Falls das Auswechseln von einem oder mehreren Bestandeilen erforderlich wird,
kontaktieren Sie bitte einen autorisierten Fachhandel oder besuchen Sie unsere Website
unter WWW.GESSI.COM

* Die Instandhaltung des Produktes sollte nur qualifiziertem Personal anvertraut werden.

MANUTENCION

* En el caso de que sea necesario remplazar uno o mas componentes, contacten con un
revendedor autorizado o visiten el sitio WWW.GESSI.COM

» Encarguen sélo a personal calificado para el mantenimiento del producto

OBCINY>XUBAHUE

*B cnyyae ecnu 6yger Heob6XoAMMO 3aMEHWUTb OAWH WM HECKOJSIbKO KOMMOHEHTOB,
obpaTtuTecb kK aBTOPU30BaHHOMY AUCTPUBOLIOTOPY Mnn nocetute Be6-cant WWW.GESSI.
COM

» O6cnyxnBaHue U3nenvs AOMKEH BbINOMHUTL KBanMULMPOBAHHbIN NepcoHarn.

ZYNTHPHZH

* X€ TIEPITITWON TTOU €ival ATTAPAITNTO VA QVTIKATACTHOETE £va I TTEPICCOTEPA EEAPTANATA,
ETTIKOIVWVAOTE PE éva €E0UGIOOOTNHEVO KATAGTNUA TIWANCNG 1} ETTICKEPOEITE TOV IGTOTOTTO
WWW.GESSI.COM

» EpmoTeuBeite TN ouvTpnon Tou TTPOIGVTOG O€ SIATTIOTEUUEVO TIPOCWTTIKO

R
o A WREH A Z A, TEICR B4 1 B YEWWW. GESST. COMMY i
o iEEAIE N ST S AR TR TAE
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MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG -
MANUTENCION - OECITY)KUBAHUE - SYNTHPHSH - {457

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA - CARTRIDGE REPLACEMENT - SUBSTITUTION DE LA CARTOUCHE - AUSTAUSCHEN DER
KARTUSCHE - SUSTITUCION DEL CARTUCHO - 3AMEHA KAPTPUMKA - ANTIKATAZTAZH TOY OYZIITIOY - i

'
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MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG -
MANUTENCION - OECITY)KUBAHUE - SYNTHPHSH - {457

DEVIATORE A PULSANTE - PUSHBUTTON DIVERTER - INVERSEUR A BOUTON-POUSSOIR - DRUCKKNOPFUMSTELLVENTIL -
DESVIADOR DE BOTON - KHOMOYHbIV NEPEKMIOYATENb - EKTPOMEAZ ME MAHKTPO - # 134l
— 1T e L.

O20mm —
| ——
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MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG -
MANUTENCION - OECITY)KUBAHUE - SYNTHPHSH - {457

SOSTITUZIONE DEL VITONE - HEADVALVE REPLACEMENT - SUBSTITUTION DE LA TETE - AUSTAUSCHEN DES OBERTEILS -
SUSTITUCION DE LA MONTURA - 3AMEHA 3ATBOPA - ANTIKATAZTAZH THE BIAAT - E#uRER M

. P — —

Fig. 1 CLOSE X Fig. 2 /

]

Fig. 3 Fig. 4 /

O 2,5mm
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MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG -
MANUTENCION - OECITY)KUBAHUE - SYNTHPHSH - {457

PLACCA PULSANTE - PLATE WITH BUTTON - PLAQUE AVEC BOUTON-POUSSOIR - DRUCKKNOPFPLAKETTE -
PLACA BOTON - MJIUTA C KHOMKOW - MAAKA NAHKTPOY - X4 R

Fig. 1
Fot

L—

l
CLOSE i}

L

7| Fig. 2

[
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MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG -
MANUTENCION - OECITY)KUBAHUE - SYNTHPHSH - {457

PULIZIA / SOSTITUZIONE DEI FILTRI - CLEANING / REPLACEMENT OF FILTERS - NETTOYAGE / REMPLACEMENT DES FILTRES
- REINIGEN / AUSWECHSELN DER FILTER - LIMPIEZA / SUSTITUCION DE LOS FILTROS - YACTKA / 3AMEHA ®U/bTPOB -
KAOAPIZMOS / ANTIKATAZTAZH TON QIATPON - 351w/ B

Fig. 1

¥ X{'Fig.z

O

O 14 mm (ext)
O 10 mm (int)

____________

Fig. 4
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